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①加湿運転：入口温度 22℃,50% 絶対湿度 0.0082kg/kg’の空気を 0.002kg/kg’以下まで除湿 



























は，処理空気流量が 1.0m3/min 以下で目標とした絶対湿度 0.002kg/kg’以下の処理空気が得られ，
加湿運転が可能なことを実証し，定格条件の除湿運転モードでは，処理空気量 1.9m3/min 以下で
目標とした絶対湿度 0.008kg/kg’以下の処理空気が得られることを実証した．さらに各パラメータ
を変化することにより加湿運転特性および除湿運転特性について記述している．また，加湿運転，
除湿運転において処理空気の温度および湿度の変化がシステムへ与える影響について明らかにす
るとともに，システム性能をＣＯＰおよび除湿効率により評価し，本システムの除湿効率が従来
の圧縮式冷却除湿機に比較して大きいことを示した．さらに，高湿度条件におけるローターの物
質伝達係数を，ローター単独の実験から得られた局所温度および湿度を数値解析結果に合わせる
手法により明らかにした．また数値解析により，ローター内部の状態を再現した結果を示してい
る． 
次に，ローター単体体積当たりの収着効率をさらに高めるため，二重収着ローターを提案しロ
ーターの収着特性について実験により明らかにした．実験の結果，本装置は安定に動作ができ，
ローターで二回目の収着が行われていることを示した． 
以上の内容を審査の結果，新規性，有用性などを有し，工学的に有意義な研究と認め，学位を
授与するに値するものであると判断する． 
